
汚

展示室2

エントランスホール

展示室1

収蔵庫1

倉庫1

防災倉庫

ゴミ

荷捌室

事務室

置場

男子便所1

女子便所1

だれでも
トイレ1

ヤード

喫茶コーナー1

物販
コーナー

サービス

盤室

ドライエリア

出入口

授乳室

雨水濾過・ 

消火
ポンプ室

PS

ポンプ室

EPS・PS

EPS

北広場

収蔵庫2

EV

DS

風除室

休憩室

DS 階段

キュービクル置場

倉庫
2

水勾配を示す

屋内消火栓

消火器収納ボックス　壁埋込み型

消火器収納ボックス　床置型

誘導ブロック

耐震スリット

床排水溝（化粧蓋）

床排水溝（グレーチング蓋）

198.78

197.30

196.00

195.92
195.92196.00195.80

195.80

196.00

195.80

195.80

195.92

199.44

195.92

上部 サービスヤード庇

X-1 X-2 X-3 X-4 X-5 X-6 X-7 X-8 X-9 X-10

40500

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4500 36000

Y-5

Y-4

Y-3

Y-2

Y-1

3
1
0
0
0

6
0
0
0

1
5
0
0
0

1
0
0
0
0

7
5
0
0

7
5
0
0

1
1
6
5

凡
　

　
例

4500

上部折上げ天井

可動防煙垂壁

6
0
0
0

7
5
0
0

7
5
0
0

1
0
0
0
0

3
.
9
4
5

3
9
9
5

2860

DS

DS

DS

DS

喫茶コーナー2

アルミ製格子戸
H=1400

可動防煙垂壁

可動防煙垂壁

可動防煙垂壁

アルミフェンス

竪樋：ステンレス製　125×75（角型)
１階平面図

1:100(A1)
A 025

地流し

年 月 日

設計番号

図面番号

八王子市財務部建築課
平成

工事名

図　名

縮　尺

設計者

課
　

長

高尾の里拠点施設新築工事

株式会社　東畑建築事務所　１級建築士登録  第136688 号  　大塚　裕弘

25 3

主
　

査

副
主

査

主
　

任

係
　

員

N

竪樋 特記なき限りVP100

床点検口　600　防水・防臭型　施錠式 

SK

S
D

アルミフェンス

地流し

EPS

636175
多角形

636175
多角形

636175
多角形

636175
多角形

636175
多角形

636175
多角形

636175
多角形

636175
テキスト ボックス
展示施設

636175
四角形

636175
テキスト ボックス
展示施設

636175
テキスト ボックス
休憩施設（ミュージアムカフェ）

636175
テキスト ボックス
休憩施設（ミュージアムショップ等）

636175
テキスト ボックス
休憩施設

636175
テキスト ボックス
休憩施設（ミュージアムカフェ）

636175
テキスト ボックス
１階平面図


